EUROPRESTIGE STANISLAW 40-750 KATOWICE UL. ZDZIStAWA
KUNICKI HIEROWSKIEGO 4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien

Nowy kod

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJl: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
BIUROWYM ADMINISTRACUJI

ADRES INWESTYCJl:  40-859 KATOWICE UL. PUKOWCA 23
NAZWA INWESTORA:  ZAKLAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH
ADRES INWESTORA: UL. GLIWICKA 154, 40-859 KATOWICE
BRANZE: ELEKTRYCZNA
SPORZADZItL. KALKULACJE:
inz.Tomasz Kowalski
DATA OPRACOWANIA: 28.08.2025 .

Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztdéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzona dla okreslenia szacunkowej warto$ci robét budowlanych, opracowana w
oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan
technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

lloéci przedmiarowe, jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi oraz mogg réznic
sie od iloci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzar materiatowych oraz przyjetych technologii
wykonania robot.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjgprojektows.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.08.2025 .

Norma STANDARD Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 6758




PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 |ETAP | - Remont instalacji elektrycznej budynku biurowego
| 1.1] OKABLOWANIE
" 1/KNNR 5 [Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
'd.1.1/0716-03 nych
| ‘ Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 4x70mm2
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
‘ 2/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w listwachi 'm
|d.1.1/0212-03 kanatach elektroinstalacyjnych
/100,00 m 100,00
‘ RAZEM 100,00
3/KNNR 5 "Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- ~'m
d.1.1/0209-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
‘ 100,00 m 100,00
j RAZEM 100,00
4/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
1d.1.1/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
| ‘ /100,00 m 100,00
| RAZEM 100,00
‘ 5 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
|d.1.1/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
‘ |przewody kabelkowe YDYzo 3x4mm2
100,00 'm 100,00
* : ‘ | RAZEM 100,00
6/ KNNR 5 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- 'm
1d.1.1/0208-01 |wych korytkach i na drabinkach bez mocowania |
3 \przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5mm2
1400,00 m 400,00
: 1 | RAZEM 400,00
| 7 KNNR 5 'Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
1d.1.1/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
‘ T przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5mm2
/300,00 m 300,00
RAZEM 300,00 |
[ 8/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt.
|d.1.1/0812-01 |bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2) ‘
% 1122*6 szt. 732,00
RAZEM ‘ 732,00
1 9 KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt. ‘
/d.1.1/0812-02 bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
| 115 szt. 15,00
1 ‘ ; RAZEM 15,00
} 10 KNR 5-08 | Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
|d.1.1/0812-03 \bolce (przekroj zyt do 6 mm2) ‘
; |20 |szt. 20,00
| RAZEM 20,00
11/KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt.
d.1.1/0812-06 bolce (przekroj zyt do 120 mmz2)
1 | 8 szt. | 8,00
‘ | RAZEM 8,00
| 1.2 |OSPRZET INSTALACYJNY
11.21 |Kanaly instalacyjne
| 12|E-0508 'Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach m
| d.1.,0800-04 poprzez przykrecenie do cegty
|21 |KANALt. KP150X60P/Bi
} 80,00 m 80,00
‘ RAZEM 80,00
| 13/KNNR 5 |tacznik kanatu prosty 150x60 szt.
| d.1./1105-10
2.1|analogia
140 szt. 40,00
RAZEM 40,00
14/ KNNR 5 Zakoriczenie 150x60 szt.
d.1./1105-10
2.1/ analogia ‘
20 szt. 20,00
| RAZEM 20,00
| 15/KNNR 5 |Naroznik wewnetrzny biaty 150x60 |szt.
| d.1./1105-10 :
2.1 analogia
15 |szt. 15,00
RAZEM 15,00
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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
| 16/E-0508 'Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach ' m
| d.1./0800-04 |poprzez przykrecenie do cegly listwa LN 50*20.1/2
2:1
75 m 75,00
RAZEM 75,00
11.2.2) |Osprzet instalacyjny do zabudowy
17/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
2.2 mm2
Gniazdo modutowe 220V z uziem. 1-krot.std.45x45 Bl
81 |szt. 81,00
RAZEM 81,00
| 18/ KNNR 5 'Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
| d.1./0308-05 \gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
| 2.2 'mm2
Gniazdo modutowe 220V z uziem. 1-krot.std.45x45 Bl z blokadg i zwalniaczem
czerwone
12 szt. 12,00
| RAZEM 12,00
19 Zestaw montazowy do gniazd zasilajgcych modutowych szt.
d.1. kalk. wiasna
2.2 ‘
81 szt. 81,00
| RAZEM 81,00
| 20 'Uchwyt - ramka 4-modutwy do KP 90x40 90x60 110x40 110x60 szt. | |
| d.1. kalk. wiasna |
| 22 ‘ [
5 139 |szt. 39,00
RAZEM | 39,00

21 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1./0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2.2 analogia Moduf - tacznik pojedynczy, 16AX, 250V~, IP 20 ‘
| 2 szt. 2,00

1 ‘ RAZEM 2,00
22|/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.1./0307-03 |kowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem ‘
2.2 ' Modut - tacznik $wiecznikowy pojedynczy, 16AX, 250V~, IP 20 1
ﬁ 4 lszt. | 4,00
| RAZEM 4,00
23/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1./0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
2.2 analogia Modut - przycisk "$wiatto” 10AX,250V IP20
2 szt. 2,00
; ‘ | RAZEM 2,00
| 24 |Uchwyt-ramka 6-moduty do KP 90x40 90x60 110x40 110x60 szt.
| d.1. kalk. wtasna |
| 22 |
|5 szt. ‘ 5,00
| RAZEM 5,00
25 |Uchwyt-ramka 2-moduty do KP 90x40 90x60 110x40 110x60 szt.
| d.1.kalk. wiasna |
| 22
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
13 ROZDZIELNICE
26 KNNR 5 |Szafa rodzielcza elektro IP40 przyscienna stojgca na cokole 600x1800x320 |szt.
1d.1.3/0405-10 /mm -TB wyposazona zgodnie z projektem
; analogia
‘ | 1 szt. | 1,00
| RAZEM 1,00
1.4 OSWIETLENIE
27 KNR-W 5-08 'Montaz opraw o$wietleniowych - OPRAWA LED 34W 4000K 5000LM IP44 kpl.
d.1.4/0512-03 UGR19 60x60
1 14 kpl. 14,00
| RAZEM 14,00
| 28/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
|d.1.4/0504-01 |zwykiych zawieszanych, koricowych
1 |OPRAWA LED 18W-NW-O
14 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1.4/0504-01 zwyktych zawieszanych, koricowych
OPRAWA LED 18W-NW-O CZUJNIK RUCHU
2 S— szt. 2.00 o |
‘ RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz. Razem
| 1.5 'ROBOTY INNE

|
5
30/KNRAT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w  cm
1d.1.5/0101-01 betonie zbrojonym
? ‘ 30*2 cm 60,00

. RAZEM 60,00

1.6 POMIARY

31/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar
d.1.6/0901-01 pomiar

99 pomiar 99,00
‘ RAZEM 99,00

32/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika 'pomiar
d.1.6/0902-05 roznicowopradowego - pierwszy |
| 10

|pomiar 10,00
RAZEM 1 10,00
" 33/KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiarow dokonywanych  kpl.
/d.1.6/0301-03 na stanowisku pom.
14 kpl. 14,00
| pom.
RAZEM 14,00
2 ETAP Il - Wymiana ukiadu zasilania
21 |ROZDZIELNICE
34 KNNR 5 Rozdz. termoutwardzalna ZK-SZR 1P44 na fundamencie z wyposazeniem kpl.
1d.2.1/0401-01
1 |kpl. 1,00
‘ | | RAZEM 1,00
| 35 KNNR 5 |Modut automatyki SZR typ PA1111-KM1 |szt.
|d.2.1/0405-08
|analogia
K szt. 1,00
‘ : RAZEM 1,00
2.2 ROBOTY INNE
36 KNNR 9 Demontaz ztacza kablowego obudowa termoutwardzalna ZK8, ZK9 + utyliza- kpl.
|d.2.2/0101-06 \cjah
|analogia
| 2 kpl. 2,00
} : RAZEM 2,00
37/KNNR-W 9 |Demontaz rozdzielni istniejgcych, utylizacja szt.
1d.2.2/0202-07
| |12 |szt. 2,00
| RAZEM 2,00
38 |Agregat pradotwérczy na czas robot |doby
d.2.2 kalk. wiasna |
3 doby 3,00
RAZEM 3,00
‘ 39 KNR 2-31 'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- 'm2
1d.2.2/0807-01 niem spoin piaskiem
‘ 110,00 m?2 10,00
1 | | RAZEM 10,00
40 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
|d.2.2/0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
‘ 110,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
41 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.2.2/0511-02 mentowo-piaskowej - kostka z rozbidrki.
| 10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
| 42/KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielo- |szt.
d.2.2/0806-04 zytowych o przekroju zyt 120-240 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
| | nych w rowach kablowych
2 |szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.3 POMIARY
43 KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2.3/1203-01 |
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
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